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嵌入式水体净化机操作说明
一体嵌入式水体净化机

[image: image1.png]



安装
嵌入式水体净化机配置了水泵1台，侧式过滤器1台，自动投药机1台，自动控制箱1件及其它管配件，安装净化机主要需注意以下方面：
1. 将净化机安装位置应尽量靠近水体，便于安装与维修的空间，使设备铭牌面向容易看清的方向，以方便维修时查看。。
2. 将净化机安装在易排水的位置上，以免雨天被水淹没，尽量选择干燥，保持盖板四周通风，有利于电动机的冷却。
3. 净化机的安装位置要有利于管道的连接，设备的运行、维修及设备冬季保养。
4. 为了防止地基的下沉而对管道产生突变的拉力，净化机应该安装在混泥土地基上。
5. 如果净化机安装在水体水面之上，则只能安装在不超过水面0.75米以内的地方，才不会对水泵的使用产生任何影响，且最好在吸水管上安装一个止回阀。

6. 如果净化机安装在水体水面之下或与市政给水管连接，则需要在出水口前安装阀门，以防止日常维修时池水倒灌
7.从电源到净化机控件箱的电线长度需符合电动机功率的需要，不要使用过长的电线，电气安装必须符合当地的规范和标准，并请有专业执照的人员操作。 

8. 检查进水管的压力是否在砂缸的工作压力范围之内，如市政给水压力高，或使用高压泵时，请在进水管上安装减压阀。
9. 管道安装本着管件数量最小化和长度最短化的原则，从而减少水头损失以保证净化机运转的能效。
5. 将所有的管道用活接连接到净化机对应的接头，以免漏水。管道管件连接处不要过分的旋紧。






















